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GRUPOS SANITARIOS PUBLICOS.-
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES – Pcia de Chubut -
Obra

MEMORIA DE CALCULO  DE  INSTALACION  ELECTRICA
Informe

Introducción
Se trabajará de acuerdo a las normas vigentes y a las d ela profesión y el arte,debiendo quedar las instalaciones exentas de futuros peligros contra personas y/o materiales,equipos,etc.-

Se deberán distribuir las cañerías, bocas, tomacorrientes,etc. conforme a plano.-

Cálculo

Circuito 1 (C1) – Iluminación – 

Cantidad de luminarias : 7 u.
125 VA x 7 = 875 VA   (   66% = 577.5 VA
Cable de 2 x 1.5 + T (2.5)
Protección = 2 x 5
Circuito 2 (C2) – Iluminación – 

Cantidad de luminarias : 6 u.

125 VA x 6 = 750 VA   (   66% = 495 VA
Cable de 2 x 1.5 + T (2.5)

Protección = 2 x 5
Circuito 3 (C3) – Iluminación – 

Cantidad de luminarias : 8 u.

125 VA x 8 = 1000 VA   (   66% = 660 VA
Cable de 2 x 1.5 + T (2.5)
Protección = 2 x 5
Circuito 4 (C4) – Toma corriente – 

Cantidad de tomas : 9 u.

Total = 2200 VA
Cable de 2 x 1.5 + T (2.5)
Protección = 2 x 10
CARGA GENERAL = 3932.5 VA
	PLANILLA  DE  CALCULO  DE  CARGA LUMINICA Y TOMA CORRIENTES

	Tipo  Nº
	CIRCUITO
	     Conductores                                    Formación
	Cantidad Luminarias
	Potencia Total  (VA) 
	Protección    TM (A)

	
	Nro.
	Tipo
	Descripción Sector
	
	
	
	

	TGSL
	C1
	ILUMINACION
	SANITARIO CABALLEROS KIOSCO DEPOSITO
	2 x 1,5 + T
	7
	577.5
	2 x 5

	TGSL
	C2
	ILUMINACION
	SANITARIO DISCAPACITADOS 
SANITARIO DAMAS
	2 x 1,5 + T
	6
	495
	2 x 5

	TGSL
	C3
	ILUMINACION
	EXTERIOR
	2 x 1,5 + T
	8
	660
	2 x 5

	TGSL
	C4
	TOMA CORRIENTE
	TODO GRUPO SANITARIO
	2 x 1,5 + T
	9
	2200
	2 x 10








